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Zakazka : RM2416555 Stranka 1126
Laboratorium : ALS SK, s.r.o. Klient : Obecny urad Lukavica
Kontakt . Zakaznicky servis Kontakt . Obec Lukavica
Adresa . Kirejevska 1678 Adresa : Lipova 1409/1
979 01 Rimavska Sobota 962 31 Lukavica Slovakia
Slovenska republika Slovenska republika
E-mail : marketing.rs@alsglobal.com E-mail . lukavica@zoznam.sk
Telefon : +421475811617 Telefon : 455442252
Projekt [ Datum prijatia - 14.11.2024
Cislo objednavky D m— Datum vystavenia : 4.12.2024
Cislo preberacieho - Pocet prijatych vzoriek -1
protokolu
Vzorkar . Julius Telek Pocet analyzovanych 1

Miesto odberu

Cislo ponuky

: Obec Lukavica
: RM20220LUKA-SK0001 (Rok 2023)

vzoriek
Datum vykonania skusok

Teplota pri prijme

Datum terénnych merani

©14.11.2024 - 4.12.2024

0 13.11.2024

Poznamky

Vysledky sa vztahuji na vzorky dodané do laboratéria. VSetky stranky dokumentu boli

vydaniu.

Laboratérium nezodpoveda za

skontrolované a schvalené k

informacie dodané zakaznikom, ktoré mozu mat vplyv na platnost vysledkov (miesto,

datum a cas odberu, matricu). Pokial zakaznik neuvedie datum a cas odberu vzoriek, laboratérium uvedie ako datum

odberu datum prijatia vzorky do laboratéria
to, Ze zakaznik uviedol iba datum a neuviedol ¢as vzorkovania.

Bez pisomného suhlasu laboratéria sa protokol nesmie reprodukovat’ inak ako cely.
Laboratérium prehlasuje, Zze vysledky skusok sa tykaju len vzoriek, ktoré su uvedené na tomto protokole a nenahradzaju iné

dokumenty.

a je uvedeny v zatvorke. Pokial je ¢as vzorkovania uvedeny 00:00 znamena

Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratorii.

Odber vzoriek je akreditovana ¢innost.

Odber vykonany podla SM-57-03 za pritomnosti Ziadatela, rozsah vySetrenia podl'a poziadaviek ziadatela, protokol o odbere vzorky je

prilohou tohto protokolu.

Vysledok

Matrica: SUROVA VODA

Nézov vzorky

Cislo vzorky

Datum odberu/¢as odberu

Surova voda, bodova
vzorka,
pramen, privod
surovej vody do
vodojemu, zdroj vody:
obecny

RM2416555001

13.11.2024 09:00

Parameter Koéd metody LOQ Jednotka Vysledok NM TS| Vysledok NM TS| Vysledok NM TS
Mikrobiologické parametre

Abioseston W-ABIOS - PZP v % 3 +36.0% A

Clostridium perfringens W-CLOST100 - KTJ/100ml 0 A I o n

Crevné enterokoky W-ENTCO100 - KTJ/100ml 0 A —— —

Escherichia coli W-EC100 - KTJ/100ml 0 A — —

Koliformné baktérie W-COLIF100 - KTJ/100ml 0 A
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Datum vystavenia 1 4.12.2024

Stranka 1226

Zéakazka - RM2416555

Klient - Obecny Urad Lukavica

Matrica: SUROVA VODA Nazov vzorky| Surova voda, bodova —— ——
vzorka,
pramen, privod
surovej vody do
vodojemu, zdroj vody:
obecny
Cislo vzorky RM2416555001 — —

Datum odberu/Eas odberu 13.11.2024 09:00 - -
Parameter Kéd metody LoQ Jednotka Vysledok NM TS Vysledok NM TS| Vysledok NM TS
Mikrobiologické parametre - Pokraéovanie
Kultivovatelné W-CULT22 - KTJ/ml 55 +27.0% A -en -
mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovatelné W-CULT36 - KTJ/ml 24 +£290% A j— —
mikroorganizmy pri 36°C
Vlaknité baktérie W-FILBAC - jedince/ml 0 — j—
Zelezité a manganové W-FEMNB - PZP v % 0 —- -
baktérie
Mikromycéty W-BIOS - jedince/ml 0 j— J—
Zivé organizmy W-BIOS - jedince/ml 0
Mritve organizmy W-BIOS - jedince/ml 10 +39.0%
Merania na mieste
Teplota W-TEMPT 0.50 °C 9.40 +8.4%
Reakcia vody W-PHT-PCT 2.0 - 6.9 +3.5%
Anorganické parametre
Absorbancia W-ABS-SPC 0.010 - <0.010 A - J—
Bromiénany W-BRO3-IC 5 ug/l <5.0 SA
Chloridy W-CL-IC 0.07 mg/| 1.38 +150% SA
CHSK Mn W-CODMN-TIT 0.100 mg/l 0.862 +10.6%
Dusi¢nany ako NO3 W-NO3-GAL 2.20 mg/l 4.91 +13.0%
Farba W-COL-SPC 2.0 mg/| <2.0
Fluoridy W-F-IC 0.2 mg/l <0.200 SA
KNK 4.5 W-ACNC45-TIT 0.40 mmol/l 2.76 +11.0% A
Kyanidy celkové W-CNT-PHO 0.005 mg/l <0.005 SA - a—
Sirany ako S04 (2-) W-S04-IC 0.4 mg/l <5.00 SA - -
Sulfan a sulfidy ako H2S W-H2S-PHOL 0.01 mg/l <0.010 SA — J—
Sulfan a sulfidy ako H2S W-H2S-PHO 0.05 mg/l <0.010 SA — j—
Sulfan volny W-H2SF-CC 0.01 mg/l <0.010 SA - j—
Suma Ca+Mg W-HARD-TIT 0.02 mmol/l 1.34 +25% A
ZNK 8.3 W-ALNCS83-TIT 0.40 mmol/l <0.40 A - j—
Aménne iény W-NH4-GAL 0.060 mg/| 0.077 +130% A
Dusitany W-NO2-GAL 0.040 mg/l <0.040 A - j—
Rozpustené latky pri 105 °C W-DS-GR 2.0 mg/l 202 +51% A — —
Sulfidy ako S2- W-H2S-PHOL 0.01 mg/l <0.010 SA
Sulfidy ako S2- W-H2S-PHO 0.05 mg/l <0.010 SA
BTEX
Celkové kovy / Hlavné kationy
Hg W-HG-AFSFX 0.01 ug/l <0.0100 SA
Na W-METMSFX5 0.03 mgl/l 6.80 £10.0% SA
Se W-METMSFX5 1 ug/l 1.2 +100%  SA
K W-METMSFX5 0.05 mg/l 3.91 £100% SA
Ni W-METMSFX5 2 g/l 11.2 £10.0% SA
Mn W-METMSFX5 0.5 g/l 1.06 £100% SA
Mg W-METMSFX5 0.003 mg/l 9.69 £100% SA
Pb W-METMSFX5 0.5 ug/l <1.0 SA - -
Fe W-METMSFX5 0.002 mgll <0.0020 —  sA
Cu W-METMSFX5 0.001 mg/l 0.0024 £10.0% SA
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Datum vystavenia
Stranka

Zakazka

Klient

1 4.12.2024
:3z6

- RM2416555
- Obecny Urad Lukavica

Matrica: SUROVA VODA

Nazov vzorky

Cislo vzorky

Datum odberu/Eas odberu

Surova voda, bodova

vzorka,
pramen, privod

surovej vody do

vodojemu, zdroj vody:

obecny

RM2416555001

13.11.2024 09:00

Parameter Kod metody LOQ Jednotka Vysledok NM TS| Vysledok NM TS| Vysledok NM TS
Celkové kovy / Hlavné katidny - Pokraéovanie i

Cr W-METMSFX5 1 ug/l <1.0 - SA
Ca W-METMSFX5 0.05 mg/l 32.1 £10.0% SA
Cd W-METMSFX5 0.1 ug/l <0.20 SA
As W-METMSFX5 1 ug/l 3.0 +10.0% SA -
Sb W-METMSFX5 0.8 ug/l <1.0 SA -
Fyzikalne parametre \

Vodivost’ W-CON-PCT 0.2 mS/m pri 20°C 27.5 +82% A -
Zakal W-TUR-COL 0.71 FNU <0.71 -
Halogenované prchavé organické zlic¢eniny \

Chloroform W-VOCGMS02 0.0001 mg/l <0.00030 SA
Brémdichlérmetan W-VOCGMS02 0.0001 mg/l <0.00010 SA
Dibrémchlérmetan W-VOCGMS02 0.0001 mg/l <0.00010 SA
Brémoform W-VOCGMS02 0.0002 mg/l <0.00020 SA
Suma 4 trihalometanov W-VOCGMS02 0.0005 mg/l <0.00070 SA
Vinylchlorid W-VOCGMS02 0.1 ug/l <0.40 SA e
Trichléretén W-VOCGMS02 0.1 ug/l <0.10 SA
Tetrachléretén W-VOCGMS02 0.2 ug/l <0.20 SA
1,2-dichléretan W-VOCGMS02 0.75 ug/l <0.750 SA -
Suma trichléreténov a W-VOCGMS02 0.3 ug/l <0.30 SA J—
tetrachléreténov

Tetrachlérmetan W-VOCGMS02 0.1 mg/l <0.00010 SA
Chlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 ug/l <0.10 SA
1,2-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 ug/l <0.10 SA
1,3-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 ug/l <0.10 SA
1,4-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 ug/l <0.10 SA j—
Suma 3 dichlérbenzénov W-VOCGMS02 0.3 ug/l <0.30 SA j—
Pesticidy \

Suma stanovenych W-PESSUMO02 0.1 ug/l <0.10 SA - -
pesticidov a relevantnych

metabolitov

Ametryn W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Atrazin W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Atrazin-desetyl W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Atrazin-desizopropyl W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Desmetryn W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Atrazin-2-hydroxy W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Hexazinén W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Metamitrén W-PESLMS02 0.03 ug/l <0.050 SA
Cyanazin W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Atraton W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Cyprazin W-PESLMS02 0.02 ug/l <0.050 SA
Cyromazin W-PESLMS02 0.05 ug/l <0.050 SA
Metribuzin W-PESLMS02 0.03 ug/l <0.050 —  sA
Prometon W-PESLMS02 0.02 pgfl <0.050 —  sA
Propazin W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Prometryn W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Sebutylazin W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA —
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Datum vystavenia 1 4.12.2024

Stranka :4z6

Zéakazka - RM2416555

Klient - Obecny Urad Lukavica

Matrica: SUROVA VODA Nazov vzorky| Surova voda, bodova —— ——
vzorka,
pramen, privod
surovej vody do
vodojemu, zdroj vody:
obecny
Cislo vzorky RM2416555001 — -
Datum odberu/Eas odberu 13.11.2024 09:00 - -
Parameter Kéd metody LoQ Jednotka Vysledok NM TS| Vysledok NM TS| Vysledok NM TS
Pesticidy - Pokra¢ovanie :
Simetryn W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Simazin W-PESLMS02 0.01 g/l <0.050 —  sA
Simazin-2-hydroxy W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA J— —
Secbumeton W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA — ——
Terbutylazin-desetyl W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Terbutylazin W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Terbutylazin-hydroxy W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA
Terbutylazin-desetyl-2-hydro W-PESLMS02 0.01 ug/l <0.050 SA ——— f—
Xy
| Polycykiické aromatické uhfovodiky (PAHS)
Suma 4 PAU W-PAHGMS03 0.08 ug/l <0.080 SA
Indeno(1,2,3-c,d)pyrén W-PAHGMS03 0.02 ug/l <0.020 SA
Benzo(k)fluorantén W-PAHGMSO03 0.02 ug/l <0.020 SA
Benzo(g,h,i)perylén W-PAHGMSO03 0.02 ug/l <0.020 SA
Benzo(b)fluoranthene W-PAHGMS03 0.02 ug/l <0.020 SA j— I
Benzo(a)pyrene W-PAHGMS03 0.005 ug/l <0.0050 SA
| Subdodavanéanalyzy
Nestandardny W-ANNEX-SUB - - Radiolégia  —  SA
priloha
Protokol o
skuske
PR24E0563.
| Sihrnné parametre
Celkovy organicky uhlik W-TOC-IR 0.5 mg/l <0.50 SA — —
(TOC)
Popisné vysledky
Matrica: SUROVA VODA
Kéd metody: Parameter TS Cislo vzorky Nézov vzorky Vysledok

Senzorické parametre
W-ODTA-SEN: Pach

A RM2416555-001

obecny

Déatum odberu/¢as odberu

Surova voda, bodova
vzorka, pramen, privod
surovej vody do
vodojemu, zdroj vody:

prijatelny pre spotrebitelov a bez abnormalnych zmien

13.11.2024 09:00
Surova voda, bodova
vzorka, pramen, privod
surovej vody do
vodojemu, zdroj vody:
obecny

13.11.2024 09:00

W-ODTA-SEN: Chut A

RM2416555-001 prijatelna pre spotrebitelov a bez abnormalnych zmien

Prehlad skusobnych metod

right solutions. right partner. www.alsglobal.sk



Datum vystavenia 1 4.12.2024

Stranka 1526

Zakazka - RM2416555

Klient - Obecny urad Lukavica

Ké6d metody Popis metody

W-ABIOS STN 75 7712 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie abiosesténu

W-ABS-SPC STN 75 7360 (SPP INO-MV-34) Stanovenie absorbancie

W-ACNC45-TIT STN EN ISO 9963-1, STN EN 75 7372 (SPP INO-MV-14) Stanovenie KNK a ZNK vo vodach

W-ALNC83-TIT STN EN ISO 9963-1, STN EN 75 7372 (SPP INO-MV-14) Stanovenie KNK a ZNK vo vodach

W-ANNEX-SUB Vysledok nestandardnej analyzy v prilohe - subdodavka akreditovana

W-BIOS STN 757711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosestonu

W-BRO3-IC CZ_SOP_D06_02_098 - Stanovenie rozpustenych bromi¢nanov, chlore¢nanov a chloritanov metdédou idnovej kvapalinovej
chromatografie a stanovenie suétu chlorenanov a chloritanov vypo&tom z nameranych hodnét (na zaklade CSN EN ISO
15061, CSN EN ISO 10304-4) [Subdodavka]

W-CL-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, bromidov, dusitanov,
dusiénanov a siranov metdédou i6novej kvapalinovej chromatografie a stanovenie dusitanového a dusi¢nanového dusika a
siranovej siry vypoctom z nameranych hodnét vratane vypoctu celkovej mineralizacie. [Subdodavkal)

W-CLOST100 SPP MB-MV-03 Stanovenie spérov redukuijtcich siri¢itany a Clostridium perfring. vo vodach

W-CNT-PHO CZ_SOP_D06_02_089.A (CSN 757415, CSN EN ISO 14403-2) / CZ_SOP_D06_07_010(CSN 757415) Stanovenie
celkového kyanidu spektrofotometricky a stanovenie komplexnych kyanidov vypo¢tom z nameranych hodnét. [Subdodavkal

W-CODMN-TIT STN EN ISO 8467 (SPP INO-MV-04) Stanovenie chemickej spotreby kyslika manganistanom (ISO 8467:1993)

W-COLIF100 STN EN ISO 9308-1:2015 (SPP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1: Metéda membranovej
filtracie na stanovenie vo vodach s nizkou koncentraciou sprievodnej bakterialnej mikroflory (ISO 9308-1: 2014); kultivacia

W-COL-SPC STN EN ISO 7887 Skusanie a stanovenie farby (ISO 7887: 2011)

W-CON-PCT STN EN 27888 (SPP INO-MV-02) Stanovenie elektrolytickej vodivosti vo vodach

W-CULT22 STN EN ISO 6222 (SPP MB-MV-06) Stanovenie kultivovatelnych mikroorganizmov. Pogitanie kolénii po ogkovani do
kultivaéného Zivného agarového média (ISO 6222: 1999)

W-CULT36 STN EN ISO 6222 (SPP MB-MV-05) Stanovenie kultivovatefnych mikroorganizmov. Pogitanie kolénii po ockovani do
kultivaéného Zivného agarového média (ISO 6222: 1999)

W-DS-GR STN 757373 (SPP INO-MV-23) Kvalita vody. Stanovenie rozpustenych latok; gravimetria

W-EC100 STN EN ISO 9308-1:2015 (SPP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1: Metéda membranovej
filtracie na stanovenie vo vodach s nizkou koncentraciou sprievodnej bakterialnej mikroflory (ISO 9308-1: 2014); kultivacia

W-ENTCO100 STN EN ISO 7899-2 (SPP MB-MV-02) Stanovenie &revnych enterokokov. Cast 2: Metdda membranovej filtracie (ISO 7899-2:
2000); kultivécia

W-FEMNB STN 757711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosestonu

W-F-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, bromidov, dusitanov,
dusinanov a siranov metdédou i6novej kvapalinovej chromatografie a stanovenie dusitanového a dusi¢nanového dusika a
siranovej siry vypo¢tom z nameranych hodnét vratane vypoctu celkovej mineralizacie. [Subdodavkal)

W-FILBAC STN 75 7711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosesténu

W-H2SF-CC CZ_SOP_D06_07_015.A (CSN 83 0520:1978 - ¢ast 16, CSN 83 0530:1980-¢ast 31, SM 4500-S2- D) Stanovenie mnozstva
sulfanu a sulfidu spektrofotometricky a stanovenie volného sulfanu vypoctom z nameranych hodnét. [Subdodavka]

W-H2S-PHO CZ_SOP_D06_07_015.A (CSN 83 0520:1978 - &ast 16, CSN 83 0530:1980-8ast 31, SM 4500-S2- D) Stanovenie mnozstva
sulfanu a sulfidu spektrofotometricky a stanovenie volného sulfanu vypo¢tom z nameranych hodnét. [Subdodavkal

W-H2S-PHOL CZ_SOP_D06_07_015.A (CSN 83 0520:1978 - ¢&ast 16, CSN 83 0530:1980-¢ast 31, SM 4500-S2- D) Stanovenie mnozstva
sulfanu a sulfidu spektrofotometricky a stanovenie volného sulfanu vypo¢tom z nameranych hodnét. [Subdodavkal

W-HARD-TIT STN ISO 6059 (SPP INO-MV-12) Stanovenie sumy vapnika a hor¢ika. Titratna metdéda s EDTA

W-HG-AFSFX CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 2457, CSN EN ISO 17852) - Stanovenie ortuti metédou fluorescenénej spektrometrie.
Vzorka bola pred analyzou fixovana pridavkom kyseliny dusi¢nej [Subdodavka]

W-METMSFX5 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 757358, priprava vzoriek podla
CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) Stanovenie prvkov metédou hmotnostnej spektrometrie s indukéne viazanou
plazmou a stechiometrické vypolty obsahu zlu€enin z nameranych hodnét vratane vypocétu celkovej mineralizacie a
vypoc¢tu sumy Ca + Mg. Vzorka bola pred analyzou fixovana pridavkom kyseliny dusi¢nej. [Subdodavka]

W-NH4-GAL SPP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusi&nanov, amoénnych i6nov, ortofosfore¢nanov a celkového fosforu vo vodach
pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA

W-NO2-GAL SPP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusi¢nanov, amoénnych ionov, ortofosfore€nanov a celkového fosforu vo vodach
pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA

W-NO3-GAL SPP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusiénanov, amoénnych io6nov , ortofosforeCnanov a celkového fosforu vo vodach
pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA

W-ODTA-SEN SPP INO-MV-25 Stanovenie pachu a chuti vo vodach

W-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, priprava vzoriek podla
CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.1) Stanovenie semiprchavych organickych Ilatok) metodou plynovej chromatografie s MS
alebo MS/MS detekciou a vypocet sim semiprchaych organickych latok z nameranych hodnét. [Subdodavka]
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Datum vystavenia
Stranka

Zakazka

Klient

1 4.12.2024

:6z6

- RM2416555

- Obecny urad Lukavica

Ké6d metody Popis metody

W-PESLMS02 CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovenie pesticidov, metabolitov pesticidov, rezidui lie¢iv a inych
znecdistujucich latok metédou kvapalinovej chromatografie s MS / MS detekciou a vypoctom pesticidov, metabolitov
pesticidov, rezidui lieCiv a inych znedcistujucich latok z nameranych hodnét. Metéda bola upravena v ramci flexibilného
rozsahu akreditacie, pozri Osvedfenie o akreditacii ¢. 333/2018z 27. juna 2018. Vztahuje sa na parameter:
Simazine-desetyl. [Subdodavka]

W-PESSUMO02 CZ_SOP_D06_03_J02 Vypocet suctu pre parametre metédy organickej chémie. [Subdodavkal

W-PHT-PCT SPP INO-MV-24 Postup merania pH, EK, ORP, O2 a teploty

W-SO4-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN ISO 10304-1) Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, bromidov, dusitanov, dusi&nanov
a siranov metéddou idnovej kvapalinovej chromatografie a stanovenie dusitanového a dusi¢nanového dusika a siranovej
siry vypoctom z nameranych hodnét vratane vypoctu celkovej mineralizacie. [Subdodavka]

W-TEMPT SPP INO-MV-24 Postup merania pH, EK, ORP, O2 a teploty

W-TOC-IR CZ_SOP_D06_02_056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310) Stanovenie celkového organického karb6nu
rozpusteného organického karbénu (DOC), celkového inorganického karbonu (TIC) a celkového karbénu (TC) pomocou
infratervenej detekcie. [Subdodavka]

W-TUR-COL SPP INO-MV-26 Stanovenie zékalu vo vodach

W-VOCGMS02 CZ_SOP_D06_03_155 okrem kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004,
rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN |[ISO 15680) Stanovenie prchavych organickych zlu¢enin metédou
chromatografie s detekciou plameriovej ionizacie a hmotnostnou spektrometriou a vypocet suctov prchavych organickych
zltu€enin z nameranych hodnét. [Subdodavka]

Vysvetlivky: LOQ = Limit kvantifikacie pre prislusné parametre kazdej metédy. LOQ méze byt ovplyvnené pripadnym riedenim kvoli matricovému

efektu, alebo obmedzenym mnozstvom vzorky.; NM = Neistota merania; €SN = Ceska $tatna norma; STN = Slovenska technicka norma;
SL = Skugobné laboratérium; SM = Smernica; SPP, SOP = Standardny pracovny postup; TS = Typ skusky; A = akreditovana; N =
neakreditovand; SA = Externe poskytovana sluzba - akreditovana; SN = Externe poskytovana sluzba - neakreditovana; KTJ = kol6niu
tvoriace jednotky

V pripade neistoty sa jedna o rozsireni kombinovant neistotu merania, koeficient rozsirenia k = 2 (s pravdepodobnost'ou 95 %), nezahrriuje neistotu

vzorkovania.

Neistota merania subdoddvanych skusok je vdésinou vyjadrena ako rozsirena neistota merania s koeficientom rozsirenia k = 2. Pre viac informacii
kontaktujte laboratérium.

Za spravnost’ zodpoveda

g
I

Schvalil: Lubo$ Fraro

akreditované

ckidobné jaboratérium

il 05\\‘3’8;63-
Aysih S

*k%k

right solutions. right partner.

riaditel skiSobného laboratéria

www.alsglobal.sk



		ALS Limited
	2024-12-04T14:40:24+0100
	Global
	Document Certification by ALS Limited


		2024-12-04T14:40:24+0100




