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Poznamky

Vysledky sa vztahuji na vzorky dodané do laboratéria. VSetky stranky dokumentu boli

vydaniu.

skontrolované a schvalené k

Laboratérium nezodpoveda za informacie dodané zakaznikom, ktoré mozu mat vplyv na platnost vysledkov (miesto,
datum a cas odberu, matricu). Pokial zakaznik neuvedie datum a cas odberu vzoriek, laboratérium uvedie ako datum
odberu datum prijatia vzorky do laboratéria a je uvedeny v zatvorke. Pokial je ¢as vzorkovania uvedeny 00:00 znamena
to, ze zékaznik uviedol iba datum a neuviedol ¢as vzorkovania.

Bez pisomného suhlasu laboratéria sa protokol nesmie reprodukovat inak ako cely.

Laboratérium prehlasuje, Zze vysledky skusok sa tykaju len vzoriek, ktoré su uvedené na tomto protokole a nenahradzaju iné

dokumenty.
Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratorii.

Odber vzoriek je akreditovana ¢innost.

Odber vykonany podla SM-57-03 za pritomnosti Ziadatela, rozsah vySetrenia podl'a poziadaviek ziadatela, protokol o odbere vzorky je
prilohou tohto protokolu.

Vysledok

Vyhlaska MZ SR €. 91/2023 - Pitné vody - Priloha ¢.1

Matrica: PITNA VODA Nazov vzorky Pitna voda, bodova vzorka, Vyhlaska MZ SR ¢. 91/2023 - Pitné vody
kuchynka, umyvaci drez,
vodovodna batéria, zdroj vody:
obecny
Cislo vzorky RM2416552001
Datum odberu/Gas odberu 2024-11-13 08:30
Parameter Kod metddy| LOQ Vysledok Kontrolny limit Jednotka Hodnotenie TS
Abioseston W-ABIOS - 3 <10 PZP v % Vyhovuje A
Clostridium perfringens W-CLOST100 - 0 <0 KTJ/100ml Vyhovuje A
Crevné enterokoky W-ENTCO100 - 0 <0 KTJ/100ml Vyhovuje A
Escherichia coli W-EC100 - 0 <0 KTJ/100ml Vyhovuje A
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Datum vystavenia 1 4.12.2024

Stranka :2z8

Zéakazka - RM2416552

Klient - Obecny Urad Lukavica
Vysledok

Vyhlaska MZ SR €. 91/2023 - Pitné vody - Priloha &.1

Matrica: PITNA VODA Nazov vzorky Pitna voda, bodova vzorka, Vyhlaska MZ SR &. 91/2023 - Pitné vody
kuchynka, umyvaci drez,
vodovodna batéria, zdroj vody:
obecny
Cislo vzorky RM2416552001
Datum odberu/Gas odberu 2024-11-13 08:30
Parameter Ko6d metody LoQ Vysledok Kontrolny limit Jednotka Hodnotenie TS
Koliformné baktérie W-COLIF100 - 0 <0 KTJ/100ml Vyhovuje A
Kultivovatelné mikroorganizmy pri W-CULT22 - 55 <200 KTJ/ml Vyhovuje A
22°C
Kultivovatelné mikroorganizmy pri W-CULT36 - 21 <50 KTJ/ml Vyhovuje A
36°C
Vlaknité baktérie W-FILBAC - 0 <0 jedince/ml Vyhovuje A
Zelezité a manganové baktérie W-FEMNB - 0 <10 PZP v % Vyhovuje A
Mikromycéty W-BIOS - 0 <0 jedince/ml Vyhovuje A
Zivé organizmy W-BIOS - 0 <0 jedince/ml Vyhovuje A
Mftve organizmy W-BIOS - 12 <30 jedince/ml Vyhovuje A
ornia s
Teplota W-TEMPT 0.50 9.90 - °C - A
Chloér volny W-CLT-SPC 0.02 0.11 <0.3 mg/l Vyhovuje A
Reakcia vody W-PHT-PCT 2.0 6.9 6.5-9.5 - Vyhovuje A
Anorganicié paramere
Absorbancia W-ABS-SPC 0.010 <0.010 <0.08 - Vyhovuje A
B W-B-SPC 0.080 0.110 <15 mg/l Vyhovuje N
Chloridy W-CL-IC 0.07 1.77 <250 mg/l Vyhovuje SA
CHSK Mn W-CODMN-TIT 0.100 0.990 <3 mg/l Vyhovuje A
Dusiénany ako NO3 W-NO3-GAL 2.20 5.55 <50 mg/l Vyhovuje A
Farba W-COL-SPC 2.0 <2.0 <15 mg/l Vyhovuje N
Fluoridy W-F-IC 0.2 <0.200 <15 mg/l Vyhovuje SA
Kyanidy celkové W-CN-SPC 3.0 <3.0 <50 ug/l Vyhovuje N
Sirany ako SO4 (2-) W-S04-IC 0.4 5.47 <250 mg/l Vyhovuje SA
Suma Ca+Mg W-HARD-TIT 0.02 1.36 1.1-55 mmol/l Vyhovuje A
Amoénne iony W-NH4-GAL 0.060 0.092 <0.5 mg/l Vyhovuje A
Dusitany W-NO2-GAL 0.040 <0.040 <0.5 mg/l Vyhovuje A
BTEX
Benzén W-VOCGMS02 0.2 <1 ug/l Vyhovuje SA
Celkové kovy / Hlavné kationy
Hg W-HG-AFSFX 0.01 <0.0100 <1 ug/l Vyhovuje SA
Na W-METMSFX5 0.03 6.71 <200 mg/l Vyhovuje SA
Se W-METMSFX5 1 1.1 <20 ug/l Vyhovuje SA
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Datum vystavenia 1 4.12.2024

Stranka :3z8

Zéakazka - RM2416552

Klient - Obecny Urad Lukavica
Vysledok

Vyhlaska MZ SR €. 91/2023 - Pitné vody - Priloha &.1

Matrica: PITNA VODA Nazov vzorky Pitna voda, bodova vzorka, Vyhlaska MZ SR &. 91/2023 - Pitné vody
kuchynka, umyvaci drez,
vodovodna batéria, zdroj vody:
obecny
Cislo vzorky/| RM2416552001
Déatum odberu/as odberu 2024-11-13 08:30
Parameter Ko6d metody LoQ Vysledok Kontrolny limit Jednotka Hodnotenie TS
K W-METMSFX5 0.05 3.58 1-10 mg/l Vyhovuje SA
Ni W-METMSFX5 2 <2.0 <20 pg/l Vyhovuje SA
Mn W-METMSFX5 0.5 10.4 <50 pg/l Vyhovuje SA
Mg W-METMSFX5 0.003 90.38 10-125 mg/l Nevyhovuje SA
Pb W-METMSFX5 0.5 29 <10 ug/l Vyhovuje SA
Fe W-METMSFX5 0.002 0.0117 <0.2 mg/l Vyhovuje SA
Cu W-METMSFX5 0.001 0.0227 <2 mg/l Vyhovuje SA
Cr W-METMSFX5 1 <1.0 <50 pg/l Vyhovuje SA
Ca W-METMSFX5 0.05 32.0 >30 mg/l Vyhovuje SA
Cd W-METMSFX5 0.1 <0.20 <5 ug/l Vyhovuje SA
As W-METMSFX5 1 2.9 <10 pg/l Vyhovuje SA
Sb W-METMSFX5 0.8 <1.0 <10 ug/l Vyhovuje SA
Vodivost’ W-CON-PCT 0.2 27.8 <125 mS/m pri 20°C Vyhovuje A
Zakal W-TUR-COL 0.71 <0.71 <5 FNU Vyhovuje A
Monochléroctova kyselina W-HAALMSO01 1 <1.0 - ug/l - SA
Kyselina dichléroctova W-HAALMSO01 0.5 <0.50 - pg/l - SA
Kyselina trichloroctova W-HAALMSO01 0.5 <0.50 - ug/l -- SA
Monobrémoctova kyselina W-HAALMSO01 1 <1.0 - pg/l -- SA
Dibromoctova kyselina W-HAALMSO01 0.5 <0.50 - pg/l - SA
Suma 5 halooctovych kyselin W-HAALMSO01 1 <35 <60 pg/l Vyhovuje SA
Halogenované prchavé organické zluceniny
Chloroform W-VOCGMS02 0.0001 <0.00030 - mg/l - SA
Bromdichlérmetan W-VOCGMS02 0.0001 <0.00010 - mg/l - SA
Dibrémchlérmetan W-VOCGMS02| 0.0001 0.00020 - mg/l - SA
Brémoform W-VOCGMS02 0.0002 0.00022 - mg/l - SA
Suma 4 trihalometanov W-VOCGMS02 0.0005 <0.00070 <0.1 mg/l Vyhovuje SA
Vinylchlorid W-VOCGMS02 0.1 <0.40 <0.5 ug/l Vyhovuje SA
Trichléretén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 - ug/l -- SA
Tetrachloretén W-VOCGMS02 0.2 <0.20 -—- pg/l - SA
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Datum vystavenia 1 4.12.2024

Stranka :4z8

Zéakazka - RM2416552

Klient - Obecny Urad Lukavica
Vysledok

Vyhlaska MZ SR €. 91/2023 - Pitné vody - Priloha &.1

Matrica: PITNA VODA

Nazov vzorky

Pitna voda, bodova vzorka,
kuchynka, umyvaci drez,
vodovodna batéria, zdroj vody:

Vyhlaska MZ SR ¢&. 91/2023 - Pitné vody

obecny
Cislo vzorky/| RM2416552001
Datum odberu/Sas odberu 2024-11-13 08:30

Parameter Kod metody LOQ Vysledok Kontrolny limit Jednotka Hodnotenie TS
1,2-dichléretan W-VOCGMS02 0.75 <0.750 <3 g/l Vyhovuje SA
Suma trichléreténov a W-VOCGMS02 0.3 <0.30 <10 pg/l Vyhovuje SA
tetrachléreténov

Tetrachlérmetan W-VOCGMS02 0.1 <0.10 - pg/l -- SA
Chlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 <10 pg/l Vyhovuje SA
1,2-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 - pg/l -- SA
1,3-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 - g/l - SA
1,4-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 - ug/l -- SA
Suma 3 dichlérbenzénov W-VOCGMS02 0.3 <0.30 <0.3 pg/l Vyhovuje SA
Suma stanovenych pesticidov a W-PESSUMO02 0.1 <0.10 <0.5 pg/l Vyhovuje SA
relevantnych metabolitov

Ametryn W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Atrazin W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Atrazin-desetyl W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Atrazin-desizopropyl W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Desmetryn W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 ug/l Vyhovuje SA
Atrazin-2-hydroxy W-PESLMS02 0.05 <0.050 <2 pg/l Vyhovuje SA
Hexazinén W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 ug/l Vyhovuje SA
Metamitron W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Cyanazin W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Atraton W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 ug/l Vyhovuje SA
Cyprazin W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 g/l Vyhovuje SA
Cyromazin W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Metribuzin W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Prometon W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Propazin W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Prometryn W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Sebutylazin W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 ug/l Vyhovuje SA
Simetryn W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 g/l Vyhovuje SA
Simazin W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 ug/l Vyhovuje SA
Simazin-2-hydroxy W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
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Datum vystavenia 1 4.12.2024
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Zéakazka - RM2416552

Klient - Obecny Urad Lukavica
Vysledok

Vyhlaska MZ SR €. 91/2023 - Pitné vody - Priloha &.1

Matrica: PITNA VODA Nazov vzorky Pitna voda, bodova vzorka, Vyhlaska MZ SR &. 91/2023 - Pitné vody
kuchynka, umyvaci drez,
vodovodna batéria, zdroj vody:
obecny
Cislo vzorky/| RM2416552001
Déatum odberu/as odberu 2024-11-13 08:30
Parameter Ko6d metody LoQ Vysledok Kontrolny limit Jednotka Hodnotenie TS
Secbumeton W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Terbutylazin-desetyl W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Terbutryn W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Terbutylazin W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Terbutylazin-hydroxy W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 ug/l Vyhovuje SA
Terbutylazin-desetyl-2-hydroxy W-PESLMS02 0.05 <0.050 <0.1 pg/l Vyhovuje SA
Polycyklické aromatické uhlovodiky (PAHs)
Suma 4 PAU W-PAHGMS03 0.08 <0.080 <0.1 ug/l Vyhovuje SA
Indeno(1,2,3-c,d)pyrén W-PAHGMS03 0.02 <0.020 - pg/l -- SA
Benzo(k)fluorantén W-PAHGMS03 0.02 <0.020 - pg/l - SA
Benzo(g,h,i)perylén W-PAHGMS03 0.02 <0.020 - ug/l -- SA
Benzo(b)fluoranthene W-PAHGMS03 0.02 <0.020 - pg/l - SA
Benzo(a)pyrene W-PAHGMS03 0.005 <0.0050 <0.01 ug/l Vyhovuje SA
Subdodavané analyzy
Nestandardny W-ANNEX-SUB - Radiolégia priloha - - - SA
Protokol o skuske €.
PR24E0553.
Anorganické parametre
Chloritany W-OXY-ICL 0.005 <0.0050 <0.25 mg/l Vyhovuje SA
Chloreénany W-OXY-ICL 0.0080 0.0180 <0.25 mg/l Vyhovuje SA
Bromiénany W-OXY-ICL 3 <3.0 <10 pg/l Vyhovuje SA
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Stranka

Zakazka

Klient

1 4.12.2024
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- RM2416552

- Obecny Urad Lukavica

Popisné vysledky

Matrica: PITNA VODA

Koéd metody: Parameter

Senzorické parametre

W-ODTA-SEN: Pach

TS Cislo vzorky Nazov vzorky Vysledok

Déatum odberu/¢as odberu

A RM2416552-001 | Pitna voda, bodova
vzorka, kuchynka,
umyvaci drez,
vodovodna batéria,
zdroj vody: obecny
13.11.2024 08:30

prijatelny pre spotrebitelov a bez abnormalnych zmien

W-ODTA-SEN: Chut

A RM2416552-001 Pitna voda, bodova
vzorka, kuchynka,
umyvaci drez,
vodovodna batéria,
zdroj vody: obecny
13.11.2024 08:30

prijatelna pre spotrebitelov a bez abnormalnych zmien

Prehl'ad skusobnych metod

Koéd metody Popis metédy

W-ABIOS STN 75 7712 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie abiosesténu

W-ABS-SPC STN 75 7360 (SPP INO-MV-34) Stanovenie absorbancie

W-ANNEX-SUB Vysledok nestandardnej analyzy v prilohe - subdodavka akreditovana

W-BIOS STN 75 7711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosesténu

W-B-SPC CSN ISO 9390 Stanovenie boritanov. Spektrofotometrické stanovenie s azometinom-H

W-CL-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, bromidov, dusitanov,
dusiénanov a siranov metdédou i6novej kvapalinovej chromatografie a stanovenie dusitanového a dusi¢nanového dusika a
siranovej siry vypoctom z nameranych hodnét vratane vypoctu celkovej mineralizacie. [Subdodavkal)

W-CLOST100 SPP MB-MV-03 Stanovenie sporov redukujucich siri¢itany a Clostridium perfring. vo vodach

W-CLT-SPC SPP INO-MV-11 Stanovenie volného, celkového a viazaného chléru, pH

W-CN-SPC STN ISO 6703-1 Stanovenie kyanidov. Cast 1: Stanovenie celkovych kyanidov

W-CODMN-TIT STN EN ISO 8467 (SPP INO-MV-04) Stanovenie chemickej spotreby kyslika manganistanom (ISO 8467:1993)

W-COLIF100 STN EN ISO 9308-1:2015 (SPP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1: Metéda membréanovej
filtrcie na stanovenie vo vodach s nizkou koncentraciou sprievodnej bakterialnej mikrofléry (ISO 9308-1: 2014); kultivacia

W-COL-SPC STN EN ISO 7887 Skusanie a stanovenie farby (ISO 7887: 2011)

W-CON-PCT STN EN 27888 (SPP INO-MV-02) Stanovenie elektrolytickej vodivosti vo vodach

W-CULT22 STN EN ISO 6222 (S5PP MB-MV-06) Stanovenie kultivovatefnych mikroorganizmov. Poéitanie kolénii po ockovani do
kultivaéného zivného agarového média (ISO 6222: 1999)

W-CULT36 STN EN ISO 6222 (SPP MB-MV-05) Stanovenie kultivovatelnych mikroorganizmov. Pogitanie kolénii po ogkovani do
kultivacného Zivného agarového média (ISO 6222: 1999)

W-EC100 STN EN ISO 9308-1:2015 (SPP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1: Metéda membranovej
filtracie na stanovenie vo vodach s nizkou koncentraciou sprievodnej bakterialnej mikroflory (ISO 9308-1: 2014); kultivacia

W-ENTCO100 STN EN ISO 7899-2 (SPP MB-MV-02) Stanovenie é&revnych enterokokov. Cast 2: Metéda membranovej filtracie (ISO 7899-2:
2000); kultivacia

W-FEMNB STN 75 7711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosestonu

W-F-IC CZ_SOP_D06_02_ 068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, bromidov, dusitanov,
dusi¢nanov a siranov metédou idnovej kvapalinovej chromatografie a stanovenie dusitanového a dusi¢nanového dusika a
siranovej siry vypo¢tom z nameranych hodnét vratane vypoctu celkovej mineralizacie. [Subdodavkal)

W-FILBAC STN 757711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosestonu

W-HAALMSO01 CZ_SOP_DO06_03_182.A (DIN 38407-35) Stanovenie kyslych herbicidov, rezidui liekov a inych polutantov pomocou
kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a sumarny vypocet z nameranych hodnét kyslych herbicidov, rezidui liekov
a inych polutantov. [Subdodavka]

W-HARD-TIT STN ISO 6059 (SPP INO-MV-12) Stanovenie sumy vapnika a hor¢ika. Titraéna metéda s EDTA

W-HG-AFSFX CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 2457, CSN EN ISO 17852) - Stanovenie ortuti metédou fluorescenénej spektrometrie.

Vzorka bola pred analyzou fixovana pridavkom kyseliny dusi¢nej [Subdodavka]
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Datum vystavenia
Stranka

Zakazka

Klient

1 4.12.2024

1728

- RM2416552

- Obecny urad Lukavica

Ké6d metody Popis metody

W-METMSFX5 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 757358, priprava vzoriek podla
CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) Stanovenie prvkov metédou hmotnostnej spektrometrie s indukéne viazanou
plazmou a stechiometrické vypolty obsahu zlu€enin z nameranych hodnét vratane vypocétu celkovej mineralizacie a
vypoctu sumy Ca + Mg. Vzorka bola pred analyzou fixovana pridavkom kyseliny dusi¢nej. [Subdodavka]

W-NH4-GAL SPP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusidnanov, amonnych i6nov, ortofosfore¢nanov a celkového fosforu vo vodach
pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA

W-NO2-GAL SPP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusi¢nanov, amoénnych i6nov, ortofosfore€nanov a celkového fosforu vo vodach
pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA

W-NO3-GAL SPP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusiénanov, amoénnych iénov , ortofosforeénanov a celkového fosforu vo vodéach
pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA

W-ODTA-SEN SPP INO-MV-25 Stanovenie pachu a chuti vo vodach

W-OXY-ICL CZ_SOP_D06_02_098 - Stanovenie rozpustenych bromi¢nanov, chlore¢nanov a chloritanov metdédou idnovej kvapalinovej
chromatografie a stanovenie su&tu chloreénanov a chloritanov vypo&tom z nameranych hodnét (na zaklade CSN EN 1SO
15061, CSN EN ISO 10304-4) [Subdodavkal]

W-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, priprava vzoriek podla
CZ_SOP_D06_03 P01 kap. 9.1) Stanovenie semiprchavych organickych latok) metédou plynovej chromatografie s MS
alebo MS/MS detekciou a vypocet sum semiprchaych organickych latok z nameranych hodnét. [Subdodavka]

W-PESLMS02 CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovenie pesticidov, metabolitov pesticidov, rezidui lie€iv a inych
znedistujucich latok metdédou kvapalinovej chromatografie s MS / MS detekciou a vypoctom pesticidov, metabolitov
pesticidov, rezidui lieCiv a inych znecistujucich latok z nameranych hodn6t. Metéda bola upravend v ramci flexibilného
rozsahu akreditacie, pozri OsvedCenie o akreditacii ¢. 333/2018z 27. juna 2018. Vztahuje sa na parameter:
Simazine-desetyl. [Subdodavka]

W-PESSUMO02 CZ_SOP_D06_03_J02 Vypocet suctu pre parametre metédy organickej chémie. [Subdodavkal

W-PHT-PCT SPP INO-MV-24 Postup merania pH, EK , ORP, 02 a teploty

W-S0O4-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN ISO 10304-1) Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, bromidov, dusitanov, dusi&nanov
a siranov metédou idnovej kvapalinovej chromatografie a stanovenie dusitanového a dusi¢nanového dusika a siranovej
siry vypoctom z nameranych hodnét vratane vypoctu celkovej mineralizacie. [Subdodavka]

W-TEMPT SPP INO-MV-24 Postup merania pH, EK , ORP, 02 a teploty

W-TUR-COL SPP INO-MV-26 Stanovenie zakalu vo vodach

W-VOCGMS02 CZ_SOP_D06_03_155 okrem kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004,
rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680) Stanovenie prchavych organickych zli€enin metédou plynovej
chromatografie s detekciou plamefovej ionizacie a hmotnostnou spektrometriou a vypocet suctov prchavych organickych
zluéenin z nameranych hodnét. [Subdodavka]

Vysvetlivky: LOQ = Limit kvantifikacie pre prislusné parametre kazdej metody. LOQ méze byt ovplyvnené pripadnym riedenim kvoli matricovému

efektu, alebo obmedzenym mnozstvom vzorky.; NM = Neistota merania; CSN = Ceska $tatna norma; STN = Slovenska technicka norma;
SL = Skugobné laboratérium; SM = Smernica; SPP, SOP = Standardny pracovny postup; TS = Typ skusky; A = akreditovana; N =
neakreditovand; SA = Externe poskytovana sluzba - akreditovana; SN = Externe poskytovana sluzba - neakreditovana; KTJ = kol6niu
tvoriace jednotky

Upozornenie na sulad / nesulad

RM2416552-001

VySetrovana vzorka v hodnotenych ukazovateloch nie je v stlade s odpord¢anymi hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZ SR €. 91 z 13.
marca 2023 v zneni neskorsSich predpisov, ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody,
postup pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou vodou a manazment rizik domovych rozvodnych
systémov v ukazovateli: Mg.
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